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ALLEGATO A
ASL del VCO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE  STRUTTURE SANITARIE

VERBALE ISPETTIVO N. __26___ /2013
L’anno duemilatredi, il giorno ___04__ del mese di _luglio_ dalle ore __11,00_ i sottoscritti:

	NOMINATIVI
	AS
	PR
	QUALIFICA

	Dott. ssa           Elena BARBERO
	
	X
	Presidente Commissione, 
Direttore SOC. Medicina Legale

	Dott.ssa              Silvia CASELLI
	
	X
	Dirigente  SOC   I.S.P.

	Per.Ind.        Maurizio PAGLIARI
	
	X
	Funzionario   SOC   GITB

	Per.   Ind.        Gianfranco MORA
	
	X
	Funzionario SOC SPP


componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL  VCO - costituita dal Commissario dell’ASL VCO con deliberazione n. 183 dell’aprile 2011, hanno effettuato apposito sopralluogo presso___ Centri Associati del VCO   (ex- AIAS)  sito in  Domodossola,  allo scopo di procedere agli accertamenti amministrativi ai sensi della vigente normativa.

Per la struttura sono presenti i signori:

Qualifica _ Direttore Sanitario______ ______nome ___ dott.  Paolo GASPARINI

Qualifica _ Responsabile Medico __________nome___  dott.  Stefania BIANCHI

Qualifica _  Resp.Sicurezza   _______ ______nome_____per. Ind. VALENTINIS Franco

GENERALITA’ DEL PRESIDIO           

	Denominazione
	  ASSOCIAZIONE  CENTRI VCO   ex- AIAS

Anomalie dello sviluppo neuromotorio


	Via/Piazza
	Via   San Francesco, 
	n.
	1


	Comune di 
	Domodossola
	telefono
	0324/  243172


	Natura giuridica
	  ONLUS


	Data ultimo sopralluogo della Commissione
	20 aprile 2012


RILIEVI al 20.04.2012

1) a seguito di verifica della funzionalità delle lampade di emergenza si è constato che le stesse non funzionano     ►si prescrive  a) la verifica dell’impianto  b) si richiede relazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’impianto alle normative vigenti ►ottemperato
2) si prende atto che l’ultima verifica degli estintori è stata eseguita a marzo 2012►si prescrive lo spostamento dell’estintore esterno situato nel cortiletto adiacente la strada, nel rispetto di quanto previsto dal CPI, in quanto attualmente è  coperto da vegetazione e quindi non facilmente visibile►ottemperato
3) per quanto riguarda i 3 locali denominati in pianta “ufficio psicoterapia (2) e ufficio psicomotricista” si richiede una certificazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti l’adeguatezza dei rapporto aero-illuminanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente ►   non   ottemperato
RILIEVI  e PRESCRIZIONI  al  04.07.2013

a) in alcuni locali si rilevano distacchi dell’intonaco, infiltrazioni, effluorescenze saline dovute a cattiva manutenzione ► provvedere al risanamento 
b) nel locale palestra la lampada di emergenza non risulta funzionante► provvedere al ripristino
c) continuano a permanere le criticità evidenziate -da anni-   al punto 3) di cui sopra  ► provvedere entro 30 giorni all’adeguamento di detti locali i quali, sino a quando non saranno ottemperate le presenti prescrizioni, non potranno essere utilizzati
d) si da atto che in corso di sopralluogo sono state consegnate: 1) pianta organica 2) dati inerenti l’assistenza erogata  nel corso del 2012 (già trasmessa in data 18 gennaio 2013  alla  Regione Piemonte).  Si è inoltre presa visione:   della ultima verifica controllo estintori datata marzo 2013, data ultima verifica DPR 462/01 datata 11.06.2012

L’Ispezione termina alle ore …12,30   

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

	Dott. Elena BARBERO
	firmato in originale

	Per. Ind. Gianfranco MORA
	firmato in originale

	Dott. Silvia CASELLI
	firmato in originale

	Per. Ind. Maurizio PAGLIARI
	firmato in originale


L’originale è conservato presso la segreteria della CV SAN.
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